
Numer obwodu SzO/1 SzO/6 SzO/6 SzO/6

Funkcja Oświetlenie   zewnętrzne
terenu

Stycznik trzy tryby pracy
1‐Auto‐0

Oświetlenie   zewnętrzne
terenu

Stycznik trzy tryby pracy
1‐Auto‐0

Oświetlenie   zewnętrzne
terenu

Oświetlenie   zewnętrzne
terenu

Opis obwodu  obwód nr 1,faza
L3(wolna)

do    sterowania oświetleniem
zewn. terenu ‐
faza L1   obw. 2

 obwód nr 2,faza L1
do    sterowania oświetleniem

zewn. terenu ‐
faza L2   obw. 2

 obwód nr 2,faza L2  obwód nr 2,faza
L3(wolna)

Kabel / Przewód YAKYż 16 REZERWA
Napięcie / Moc 230V / 230V / 230V / 230V /

N
L1
L2
L3

SzO‐st.2

TNCS Projekt Paweł Daniluk 21‐500 Biała Podlaska ul. Piłsudskiego  13/22
INWESTOR OBIEKT LOKALIZACJA BRANŻA PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY TYTUŁ RYSUNKU DATA REWIZJA

Prezydent Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21‐500 Biała Podlaska

Budowa odcinka drogi gminnej nr
100514L ­ ul. Łowieckiej

066101_1  0004 Biała Podlaska; dz. nr ewid. 260,
1141, 307/9, 308/1, 312/6; 300, 301/1, 301/2, 302,

309/2, 309/1, 310, 311/1, 311/3, 268/1, 307/1,
308/7, 311/5, 312/14, 312/16;

ELEKTRYCZNA mgr inż. Paweł Daniluk
LUB/0291/POOE/13
instalacyjna w zakresie sieci i instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Zbigniew Porębski
LUB/0038/POOE/14

instalacyjna w zakresie sieci i instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Schemat ideowy
szafki SzO

30.07.2025 r. A
ETAP NR RYSUNKU NR STR. SCHE.

PROJEKT TECHNICZNY E 3 3 / 2
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