
15 / 0,4 kV

160 kVA [SPv=11,70W]

ch

WTN 2 gG K
TF
160A 690V
5s 
WEBER

ZK-3+1P

Pi=0 kW
Ps=0 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V

kj=
1

Sieć nN

[Al] 
240² (PEN240²)
120 m

spos. ułoż. D1
Iz=257,24A
PVC

ch

B1:2_1

WTN 00 gG
40A 500V
5s [3,9W]
APENA G&E

ZK-L

Pi=0 kW
Ps=0 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V

kj=
1

Przyłącze nN

[Al] YAKY4x
35² (PEN35²)
3 m

spos. ułoż. D2
Iz=147A
XLPE

Zab. przed

licznikowe

S301 C40 T
X
40 A 
5 s
LEGRAND

SZO 126/10A/1

Pi=0 kW
Ps=0 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 50 V
R<=10 om

kj=
1

WLZ do SZO 126

/10A/1

[Al] YAKY4x
35² (PEN35²)
97 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

Zab. LO1

S303 B
16 A 
5 s
LEGRAND

słup 1 szt.(LO1)

Pi=0,06 kW
Ps=0,06 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel. kier. O

kopowa

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
42 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 5 szt. (LO6)

Pi=0,38 kW
Ps=0,38 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel kier. Ok

opowa

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
127 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

oprawa

Pi=0,01 kW
Ps=0,01 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] YKY3x
1,5² (PEN1,5²)
12 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC

Zab. LA1

S303 B
16 A 
5 s
LEGRAND

słupy 1 szt (LA1)

Pi=0,08 kW
Ps=0,08 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel kier LA.

1

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
26 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 2 szt. (LA2)

Pi=0,19 kW
Ps=0,19 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oświetle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
64 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 1 szt. (LA2/1)

Pi=0,08 kW
Ps=0,08 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oświetle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
41 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

oprawa

Pi=0,02 kW
Ps=0,02 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] YKY3x
1,5² (PEN1,5²)
12 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC

słupy 10 szt. (LA12)

Pi=3 kW
Ps=3 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oświetle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
344 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 6 szt. (LA18)

Pi=1,08 kW
Ps=1,08 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oświetle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
222 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

oprawa

Pi=0,09 kW
Ps=0,09 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] YKY3x
1,5² (PEN1,5²)
12 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC

Zab. LR1

S303 B
16 A 
5 s
LEGRAND

słupy 1 szt (LR1)

Pi=0,43 kW
Ps=0,43 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel kier. LR

1

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
44 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] 3x
1,5² (PEN1,5²)
14 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC

Zab. LJ12

S303 B
16 A 
5 s
LEGRAND

słupy 1 szt (LJ12)

Pi=0,09 kW
Ps=0,09 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel kier. LJ

12

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
12 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 4 szt (LJ16)

Pi=0,24 kW
Ps=0,24 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oswietle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
132 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 3 szt (LJ19)

Pi=0,19 kW
Ps=0,19 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oswietle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
95 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 5 szt (LJ25)

Pi=0,35 kW
Ps=0,35 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oswietle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
140 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

oprawa

Pi=0,06 kW
Ps=0,06 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] YKY3x
1,5² (PEN1,5²)
8 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC

słupy 2szt (LJ20/1)

Pi=0,43 kW
Ps=0,43 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oswietle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
63 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

oprawa

Pi=0,07 kW
Ps=0,06 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] YKY3x
1,5² (PEN1,5²)
14 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC

Zab. LJ1

S303 B
16 A 
5 s
LEGRAND

słupy 1 szt (LJ1)

Pi=0,08 kW
Ps=0,08 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel kier. LJ

.1

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
17 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 5 szt (LJ6)

Pi=0,56 kW
Ps=0,56 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oswietle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
205 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

słupy 2 szt (LJ6/2)

Pi=0,11 kW
Ps=0,11 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oswietle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
69 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

oprawa

Pi=0,04 kW
Ps=0,04 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] YKY3x
1,5² (PEN1,5²)
10 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC

słupy 5 szt (LJ11)

Pi=0,24 kW
Ps=0,24 kW
cosf

 
= 0,93

U = 400 V
UL = 25 V
R<=10 om

kj=
1

Kabel oswietle

niowy

[Al] YAKXS4x
35² (PEN35²)
145 m

spos. ułoż. D1
Iz=106,2A
XLPE

ch

gG DO
4A 690V
0,4s 
PN-IEC

oprawa

Pi=0,04 kW
Ps=0,04 kW
cosf

 
= 0,93

U = 230 V
UL = 25 V

[Cu] YKY3x
1,5² (PEN1,5²)
10 m

spos. ułoż. E
Iz=24,64A
PVC


